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òE.ON arbetar fºr att frªmja klimatm¬len och vi vill via v¬r 

nªtkompetens bidra till att vindkraften snabbare byggs ut i Sverige.ò



Vindkraftprojekt

Totalt 399 st 8084 MW



Två olika anslutningsmöjligheter

Enstaka vindkraftverk

Lokalnätsanslutning

Områdeskoncession

Vindkraftparker

Regionnätsanslutning

Linjekoncession



E.ONs Regionnät i södra Sverige



Arbetssätt

Varje projekt följs från förfrågan till driftsatt anläggning av 

en projektledare som ansvarar för projektets framdrift 

en storkundsansvarig som ansvarar för affären med kunden



Anslutningsprocessen

Projektfaser

1. Förstudie (inkl. prisindikation)

2. Kritiska delarbeten

3. Offertarbete

4. Projektering

5. Bygga

6. Driftsatt anläggning



òAdministrativa riktlinjer fºr elnªtsanslutning av 

fºrnyelsebara elproduktionskªllorò

Förslag på handläggningstider från Söders utredning, 

òBªttre kontakt via nªtetò  (SOU 2008:13)

Prisindikation

Lokalnät 0,4 kV 10ï20 arbetsdagar

Lokalnät 10ï20 kV 40 arbetsdagar

Regionnät 30ï130 kV 40 arbetsdagar

Offert

Lokalnät 0,4 kV 20 arbetsdagar

Lokalnät 10ï20 kV 60 arbetsdagar

Regionnät 30ï130 kV 60 arbetsdagar



Söders utredning ïförväntas medföra nya spelregler

Produktionsnät

·Flera aktörer bygger nät inom ett koncessionsområde

·Koncessionsbefriade nät

·Parallella nät 

Kanaltariffer

Gäller för Regionnätsanslutningar

Påverkar förlustersättningen 

Förändrar lönsamheten i projekten

Små elproduktionsanläggningar

Gårdsverk med kombi-mätning

Schablonmätning istället för timmätning
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Kartläggning av lämpliga 

vindkraftsområden

Gemensam planering

ÅKommunerna

ÅLänsstyrelsen

ÅRegionförbundet 

ÅE.ON Elnät

Öland



Optimala nätutbygdnader

Vårt mål med nätplaneringen är hitta samhällsekonomiskt och tekniskt 

optimala lösningar

·Samordna exploatörernas projekt

·Hitta synergieffekter 

Exempel:

Nätoptimering av vindkraftsanslutningarna i Nässjö-området 

(nästa bild)



Ungefärlig skala

0              2              4               6               8            10 km

Exploatör B

Fredriksdal, 21x2 MW

Exploatör C

Höglandet, 29x2 MW

Exploatör B

Gådeberg, 12x2 MW

Exploatör B

Falla, 7x2 MW

Exploatör C

Höglandet, 16x2 MW

Exploatör A,

Slätteberg, 6x2 MW

Exploatör A

Nordanskog, 21x2 MW

Exploatör A, 

40 kV i Hallhult, 9x2+1 MW

Exploatör A

Packebo, 10x2 MW

Totalt 122x2-2,5 MW 

= 244-305 MW

Klev, Ny 130/30 kV 

station 3x63 MVA

130/30 kV transf i Nässjö med 

4-5st 30 kV kabelförbindelser 

från Fredriksdal och Packebo

Förslag:

130/30 kV 3x63 MVA station vid Klev.

130/30 kV i Nässjö för anslutning av 

Fredriksdal och Packebo via 30 kV 

kabelförbindelser.

Ombyggnad av Nässjö-Klev

till 774 Al59, ca 17 km


